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verlorene Schalung mit/und Dämmung

Castor auf Roll-Plattform

Absink-Öffnung

Elektrik-Rohre

Beton-Zuliefer-Rohre

Ing. Goebel
16.07.2021
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Träger BS 610x305x238 schaut nur 70 mm aus dem Boden raus

Portal-Kran 500 T. - als "Kreisläufer"
Angebot kommt von Fa. Teichmann

DBHD 3.0.2 - Drop-It GDF - Trog
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Steinsalz
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